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Předmětem  bakalářské  práce  je  novostavba  jednopodlažní  mateřské  školy  v
Litoveli.  Objekt je tvořen podélným zděným nosným systémem. Stropní konstrukce,
která je  zároveň i  nosnou konstrukcí  ploché střechy,  je řešena z  předpjatých panelů
Spiroll.  Střecha je plochá, vegetační. Objekt obsahuje jedno oddělení mateřské školy
pro maximálně 24 dětí. Hlavní denní místnost pro děti je orientována na jih.
Klíčová slova
mateřská  škola,  zděná  budova,  vegetační  střecha,  předpjaté  stropní  panely,
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Abstract
The  matter  of  the  bachelor´s  thesis  is  the  new  building  of  single-storey
kindergarden in the city of Litovel. The object is formed by lenghtwise brick supporting
systém. Ceiling structure ,which is supporting structure of flat roof as well, is formed by
prestressed  ceiling  panels  Spiroll.  The  roof  is  flat,  green.  The  object  contains  one
department of the kindergarten for 24 children maximum. The main living room for
children is oriented to the southern side.
Keywords
kindergarten,  brick  building,  green  roof,   prestressed  ceiling  panel,  ventilated
facade, terrace, single – storey building
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Bakalářská práce „Mateřská škola“ je zpracování projektové dokumentace stupně
DPS (dokumentace pro provádění  stavby).  Objekt  je osazen na reálném pozemku v
Litovli.   Hlavní  nosnou  konstrukci  objektu  tvoří  podélný  zděný  systém.  Objekt  je
navržený jako jednopodlažní.  Jako stropní konstrukce jsou použity předpjaté  panely.
Střešní konstrukce je navrhnuta jako vegetační plochá střecha.
Hlavním cílem bakalářské práce bylo navrhnout   a  technicky vyřešit  mateřskou
školu na stupeň DPS. 
Bakalářská  práce  je  členěna  do  šesti  samostatných  složek  obsahující
architektonická  a  přípravná  řešení,  situační  výkresy,  architektonicko-stavební  řešení,
stavebně konstrukční řešení, požárně bezpečnostní řešení a stavební fyziku. Jednotlivé
části obsahují dokumentaci dle charakteru složky.
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Mateřská škola
A  Průvodní zpráva
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A.1  Identifikační údaje




Katastrální území: Litovel (685909)
Číslo parcely pozemku: p.č. 06/1
Obec: Litovel (685909)
c) předmět projektové dokumentace
Předmětem projektové  dokumentace  je  výstavba  jednopodlažní  mateřské  školy.
Budovy je zděná a vegetační plochou střechou
 A.1.2 Údaje o stavebníkovi
Jméno a příjmení: Ing. Marek Studený
Trvalé bydliště: Kúty 1945, Zlín 760 01
 A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
Zpracovatel projektové dokumentace: Nikola Krištofiaková
Trvalé bydliště: Hviezdoslavova 803/20, Leopoldov, 92041
A.2  Seznam vstupních podkladů
Architektonická studie
Legislativní požadavky na objekty mateřských škol dle platných vyhlášek ČR
Katastrální mapa dané lokality
Fotodokumentace stavební parcely
A.3  Údaje o území
a) rozsah řešeného území
Navržená mateřská škola bude umístěná na pozemku č.p. 106/1, k.ú. Litovel v ulici
Kollárova,  v  zástavbě  rodinných  domů.  Pozemek  pro  výstavbu  je  v  současné  době
nezastavěný.
b) údaje  o  ochraně  území  podle  jiných  právních  předpisů  (památková
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území)
Stavba nebude na území chráněném podle jiných právních předpisů.
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c) údaje o odtokových poměrech
Výstavbou   mateřské  školy  nedojde  ke  změně  odtokových  poměrů  v  území.
Stávající  objekty jsou odvodněny do stávající  dešťové kanalizace,  jejíž  hlavní  větev
vede po ulici Kollárova.
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán souhlas
Navržená  stavba  je  v  souladu  s  regulačním  plánem  a   územně  plánovací
dokumentací.
e) údaje  o  souladu  s  územním  rozhodnutím  nebo  veřejnoprávní  smlouvou
územní  rozhodnutí  nahrazující  anebo  územním  souhlasem,  popřípadě
regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v
případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o
jejím souladu s územně plánovací dokumentací
Neřeší se.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území
Jsou dodrženy obecné požadavky na využití území.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů
Požadavky dotčených orgánů budou splněny.
h) seznam výjimek a úlevových řešení
Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic
Nejsou žádné související ani podmiňující investice.
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j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle  katastru
nemovitostí)
Tab. 1 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby






106/1 Marek  Studený  Ing.,  Kúty  1945,
760 01 Zlín
2011 1614 - ostatní
plocha
Sousední pozemky
114 SJM  Hájek  jiří  a  Hájková  Marie,
Třebízského 660/8, 784 01, Litovel
369 1461 - ostatní
plocha
620 HAJDO spol. s.r.o., Čihadlo 951/5,
784 01, Litovel
735 1614 - ostatní
plocha
53 Hrdličková  Jaroslava,  Třebízského
662/4, 784 01, Litovel
138 555 - ostatní
plocha
56 Beranová  Jarmila,  Třebízského
659/10, 784 01, Litovel
209 1253 - ostatní
plocha
57 Dostálová  Andrea  MUDr.,
Komenského 688/15, 784 01, Litovel
275 2817 - ostatní
plocha
58 Balák David, Šafaříkova 757/1, 784
01, Litovel
270 104 - ostatní
plocha
1667 SJM  Bartoň  Stanislav  Ing.,
Třebízského 660/8, 784 01, Litovel
245 380 - ostatní
plocha
A.4  Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby
Projekt řeší novostavbu mateřské školy.
b) účel užívání stavby
Stavba bude sloužit pro vzdělávání.
c) trvalá nebo dočasná stavba
Jedná se o trvalou stavbu.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památky
apod.)
Jedná  se  o  stavbu,  na  kterou  se  nevztahují  žádná  ochranná  opatření.  Navržená
mateřská  škola  se  nenachází  v  památkově  chráněném území.  V blízkosti  stavby se
nevyskytují přírodní či kulturní památky.
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e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Stavba je  navržena  v souladu s  technickými požadavky na  stavby a dotčenými
ČSN. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
užívání  staveb  osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  se  netýká  této
stavby.
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z
jiných právních předpisů
Zvláštní požadavky dotčených orgánů nejsou známy.
g) seznam výjimek a úlevových řešení
Nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení.
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná
plocha,  počet  funkčních  jednotek  a  jejich  velikosti,  počet
uživatelů/pracovníků apod.)
Počet funkčních jednotek: 1 oddělení
Předpokládaný počet uživatelů: 28
Plocha pozemku č.p. 1082/38: 2011 m2
Zastavěná plocha: 453,60 m2
Obestavěný prostor RD: 2 186,35 m3
Užitná plocha RD: 442,91 m2
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí,
třída energetické náročnosti budov apod.)
Vytápění
Zdrojem tepla bude plynový kotel umístěný v technické místnosti objektu. Kotel na
zemní plyn o tlaku 2kPa. Předběžná roční spotřeba zemního plynu je odhadována na
2400 m3/rok.
Dešťové vody
Dešťové  odpadní  vody  budou  odváděny  dešťovou  kanalizací  napojenou  do
podzemní akumulační nádrže. Pro případ možného přeplnění akumulační nádrže bude
bezpečnostní  přepad  napojen  do  přípojky  odvádějící  splaškové  odpadní  vody  do
stávající veřejné jednotné kanalizace. Dešťové vody z akumulační nádrže budou využity
pro závlahu zeleně na pozemku. Do akumulační nádrže bude odváděno cca  4,52 l/s
dešťových odpadních vod z navrhovaného rodinného domu.
15
Odpady
Při  provozu  mateřské  školy  bude  vznikat  běžný  komunální  odpad  v  obvyklém
množství. S odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
v  platném znění  a  s  příslušnými  prováděcími  vyhláškami.  Odpady budou  druhotně
využity, recyklovány nebo uloženy na chválené skládce.
Elektrická energie
Není předmětem bakalářské práce.
Třída energetické náročnosti budovy
Třída energetické náročnosti viz složka č. 6 – B – ÚSPORNÁ.
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na
etapy)
Předpokládáme, že v souladu s požadavky stavebníka bude projektovaná výstavba
provedena v následujících termínech:
Zahájení výstavby: 08/2016
Ukončení výstavby: 08/2017
Předpokládaná doba výstavby: 12 měsíců
Stavba nebude členěna na etapy
k) orientační náklady stavby
Předběžné investiční náklady jsou odhadovány na cca 9,0 mil. Kč bez DPH.
A.5  Členění  stavby  na  objekty  a  technická  a
technologická zařízení
SO 01 – Novostavba mateřské školy
SO 02 – Přípojka vodovodu
SO 03 – Kanalizace
SO 04 – Přípojka plynu 
SO 05 – Přípojka NN
SO 06 – Zpevněné plochy
SO 07 – Oplocení
Součástí stavby nebudou zvláštní technická ani technologická zařízení.
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Mateřská škola
B  Souhrnná technická zpráva
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B.1  Popis území stavby
a) charakteristika stavebního pozemku
Navržená mateřská škola bude umístěná na pozemku č.p. 106/1, k.ú. Litovel v ulici
Kollárova,  v  zástavbě  rodinných  domů.  Pozemek  pro  výstavbu  je  v  současné  době
nezastavěný. Terén pozemku je v rovině.
b) výčet  a  závěry  provedených  průzkumů a  rozborů  (geologický  průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
V rámci předprojektové přípravy byly provedeny následující průzkumy:
Výškové a polohopisné zaměření
Inženýrko-geologický průzkum a měření objemové aktivity radonu
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Stavba nezasahuje do stávajících ochranných a bezpečnostních pásem.
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Stavba se nenachází v záplavovém, poddolaném ani seismickém území.
e) vliv  stavby  na  okolní  stavby  a  pozemky,  ochrana  okolí,  vliv  stavby  na
odtokové poměry v území
Nepředpokládá se, že stavba bude mít negativní účinky na jiné okolní pozemky a
stavby. Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území.
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Nejsou žádné požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin.
g) požadavky  na  maximální  zábory  zemědělského  zemního  fondu  nebo
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasně/trvalé)
Pozemek pro výstavbu č.p. 106/1, k.ú. Litovel je v katastru nemovitostí veden jako
orná půda a je chráněn zemědělským půdním fondem.
h) územně  technické  podmínky  (zejména  možnost  napojení  na  stávající
dopravní a technickou infrastrukturu)
Bude využito stávající dopravní a technické infrastruktury v okolí stavby. K hranici
stavební parcely jsou již přivedeny všechny inženýrské sítě (voda, kanalizace, NN a
plyn).
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Netýká se. Nejsou podmiňující, vyvolané a související investice.
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B.2  Celkový popis stavby
 B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek
Počet funkčních jednotek: 1 oddělení
Předpokládaný počet uživatelů: 28
Plocha pozemku č.p. 1082/38: 2011 m2
Zastavěná plocha: 453,60 m2
Obestavěný prostor RD: 2 186,35 m3
Užitná plocha RD: 442,91 m2
 B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení
Pozemek pro  stavbu mateřské  školy se  nachází  ve středu města  Litovel,  poblíž
města  Olomouc.  Mateřská  škola  bude  mít  jedno  nadzemní  podlaží.  Objekt  nebude
podsklepený. Jeho celkové rozměry budou 25,20 x 18,00 m. Dominantní strana objektu
je orientována na sever.
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné
řešení
Jedná se o jednopodlažní mateřskou školu obdélníkového tvaru s podélným zděným
konstrukčním  systémem.  Střecha  objektu  je  vegetační,  zapadá  tak  do  krajinného
prostředí.
Hlavní vstup je orientován k příjezdové komunikaci, je chráněn terasou. Ze vstupní
haly je v návaznost na ředitelnu, šatnu dětí a zázemí zaměstnanců. Denní místnost dětí,
která  zahrnuje  hernu,  lehárnu  a  jídelnu  je  orientována  na  jih.  Celá  místnost  je
prosvětlena fixními francouzskými okny a posuvnými dveřmi,  které umožňují přímo
vstup na terasu, z které je přístup na zahradu a hřiště pro děti. Na denní místnost dětí je
v přímé návaznosti umývárna, šatna, sklad hraček kuchyň, která je řešena jako výdejna
jídel a kabinet učitelky. 
Fasáda  objektu  je  řešena  jako  nekontaktní  zateplovací  systém  s  povrchovou
úpravou  z  kompozitních  obkladových  desek  imitující  vzhled  dřeva.  Fasádu  dotváří
střešní konstrukce terasu, která je řešena jako pultová střecha na dřevěné konstrukci.
Hlavními použitými materiály je kompozitní materiál - Timbermax a sklo.
 B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Provozní vazby v mateřské škole jsou navrženy dle architektonických zásad. Řešení
je navrženo dle představ investora s dodržením zmíněných normových zásad. Objekt
bude sloužit pro vzdělávání, jedná se o nevýrobní objekt.
Stavba  bude  provedena  stavební  firmou,  kterou  si  vybere  investor  na  základě
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výběrového řízení.
 B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nejsou předmětem
projektu. Bezbariérové užívání není požadavkem investora.
 B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na stabilitu, požární bezpečnost,
mechanickou  odolnost,  ochranu  zdraví  osob  a  zvířat,  ochranu  proti  hluku,  ochranu
životního prostředí a bezpečnost při užívání. Při užívání stavby je nutno respektovat
platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy.  Podlahy jsou navrženy pro daný
provoz.
 B.2.6 Základní charakteristika objektů
V náplni  bakalářské  práce  se  řeší  pouze  stavební  objekt  SO 01  –  Novostavba
mateřské  školy.  Podrobnější  popis  jednotlivých produktů viz  složka č.  3  a  4  tohoto
projektu.
a) stavební, konstrukční a materiálové řešení
Výkopové práce
Před zahájením prací budou vytyčeny všechny stávající inženýrské sítě v rozsahu
staveniště.  Bude sejmuta ornice v rozsahu stavby. Ornice bude uložena na dočasnou
sládku na staveništi. Bude použita na terénní a sadové úpravy po dokončení stavby.
Základové konstrukce
Založení  objektu  bude  na  betonových,  monolitických,  základových  pasech.
Navrhuje  se  jedna  dimenze  základových  pasů  700  x  800  mm,  která  bude  pod
obvodovou  zdí  a  vnitřním  nosním  zdivu.  Základové  pasy  budou  provedeny  na
podkladní betonovou mazaninu tl.  50 mm, z důvodu provedení izolace základů. Pro
základové pasy je nutné použít bednění, s tím souvisí i rozšíření výkopu o 600 mm na
každé straně. Při provádění základových konstrukci je nutné položit zemnící pásovinu
pro hromosvod.
Svislé nosné a dělící konstrukce
Svislá nosná konstrukce je tvořena broušenými keramickými cihlami Porotherm 40
Profi  tloušťky 400mm na tenkovrstvou maltu.  Vnitřní  nosné  zdivo je  z  broušených
keramických cihel Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm na tenkovrstvou maltu .
Příčky tl. 115 mm budou z broušených keramických cihel Porotherm 11,4 Profi..
Příčkovky jsou ukládány na tenkovrstvou maltu.
Vodorovné nosné konstrukce
Základová deska je tvořena monolitickým betonem s vkládanou kari sítí s velikostí
oka 150 x 150 s průměrem 6 mm. Stropní deska, která je zároveň nosnou konstrukcí
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střechy je navržena z předpjatých panelů Spiroll tl. 250 mm. Panely jsou ukládány na
obvodové a vnitřní nosné zdivo. Uložení panelů na zdivo je 150 mm, panely se ukládají
na  cementovou  maltu  tloušťky  15mm.  Mezi  panely  se  vkládá  zálivková  výztuž  s
hmotou. Po celém obvodě je řešen věnec, zajišťující ztužení v rovině desek.
Střecha
Střecha je plochá vegetační s trávníkovým substrátem se suchomilnými rostlinami.
Nosná konstrukce střechy je navržena z předpjatých panelů Spiroll. Spádová vrstva je
navržena  z  polystyrenbetonu  o  minimální  tl.  30  mm.  Střecha  bude odvodněna  přes
střešní vpusť dešťové kanalizace.
Hydroizolace
Rodinný dům bude chráněný proti vodě prosakující kolem konstrukcí a stékající po
jejich povrchu. 
Na vegetační  střeše  je  navrženo souvrství  tří  modifikovaných  asfaltových  pásů,
které plní funkci hlavního, pojistného a podkladního asfaltového pásu. Jako parozábrana
střechy je navržen parotěsnící modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou.
Jako  hydroizolace  spodní  stavby  je  navržen  modifikovaný  asfaltový  pás  s
hliníkovou vložkou.
V  technické  místnosti  bude  hydroizolační  stěrka  pod  keramickou  dlažbou  na
podlaze.
Tepelné izolace
Tepelná izolace objektu je navržena dle ČSN 73 0540 – tepelná ochrana budov – a
její části.
Obvodová stěna bude opatřena nekontaktním zateplovacím systémem. Nosný rošt
tepelné izolace je tvořen z lepeného smrkového dřevy, fo kterého je vkládaná izolace z
kamenných vláken Isover – Fassil tloušťky 120 mm Obvodové stěna bude v místě od
terénu  do  výšky  300  mm  opatřena  kontaktním  tepelně  izolačním  pláštěm  z
extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm.
Střecha  objektu  je  zateplena  tepelně  izolačními  deskami  ze  stabilizovaného
pěnového polystyrenu EPS tl. 240 mm ve dvou vrstvách.
Tepelná izolace podlah na zemině je navržena v tl. 140 mm. 
Výplně otvorů
Okna budou dřevěná,  otvíravá, posuvná, fixní a sklápěcí. Budou zasklena čirým
izolačním dvojsklem. Ve střešním plášti bude osazen světlovod.
Vnitřní dveřní křídla budou otvíravá dřevěná do dřevěných obložkových zárubní.
Vstupní dveře do vstupní hali,  zádveží,  venkovního skladu hraček a venkovního wc
budou dřevěné do ocelové zárubně.
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Práce klempířské
Klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Budou vyrobeny
z titanzinku.
Komínová konstrukce
Navrhována  jako  jednoprůduchová.  Celá  konstrukce  bude  vyzděna  v  jednom
systémovém řešení. Oplechování viditelné části komína nad střechou objektu bude z
titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.
Úpravy povrchů
Rodinný dům bude z vnější strany opatřen obkladovými deskami z kompozitního
materiálu  imitující  dřevo.  Uvnitř  na  stěnách  bude  minerální  omítka  s  malbou.  V
umývárně,  WC, WC – předsíni a kuchyni bude na stěnách keramický obklad.
b) mechanická odolnost a stabilita
Objekt  je  navržen  tak,  že  splňuje  podmínky  dostatečné  únosnosti,  mechanické
odolnosti  a  stability  nosných  konstrukcí.  Předpokladem  je  dodržení  navržených
konstrukcí,  odborné  provedení  prací  a  dodržování  technologických  postupů  stavby.
Stavební konstrukce a stavební prvky jsou v souladu s normovými hodnotami.




Zdrojem tepla bude plynový kotel umístěný v technické místnosti objektu. Kotel na
zemní plyn o tlaku 2kPa. Předběžná roční spotřeba zemního plynu je odhadována na
2400 m3/rok.
Vzduchotechnika
Většina prostorů mateřské školy bude větrána pomocí vzduchotechniky.  Vzduch
bude odváděn přes potrubí nad střechu objektu.
Vodovod
Zdrojem  pitné  vody  pro  mateřskou  školu  bude  nová  vodovodní  přípojka  z
veřejného řádu ulice Kollárova. Vodoměrná sestava je umístěna v šachtě před domem.
Maximální teplota vody je 45 °C.
Kanalizace
Dešťové  odpadní  vody  budou  odváděny  dešťovou  kanalizací  napojenou  do
podzemní akumulační nádrže. Pro případ možného přeplnění akumulační nádrže bude
bezpečnostní  přepad  napojen  do  přípojky  odvádějící  splaškové  odpadní  vody  do
stávající veřejné jednotné kanalizace. Dešťové vody z akumulační nádrže budou využity
pro závlahu zeleně na pozemku. Do akumulační nádrže bude odváděno cca  4,52 l/s
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dešťových odpadních vod z navrhované mateřské školy.
Přívod elektrické energie
Nová přípojka NN vede kabelem v zemi. Kabel je v chráničce do rozvaděče.
Osvětlení
Denní osvětlení  je  zajištěno okenními otvory.  Do všech místností  bude zároveň
instalováno umělé osvětlení.  Ovládání  osvětlení  bude možné z  více míst  střídavými
vypínači. Činitel denní osvětlenosti a rovnoměrnost osvětlení nebylo předmětem řešení
bakalářské práce.
Zásuvky
Okruhy zásuvek budou sloužit  pro připojení běžných spotřebičů a pro připojení
technologického zařízení. Musí být chráněny před dosahem dětí.
Hromosvod a uzemění
Před účinky atmosferické elektřiny bude objekt chráněn hromosvodnou soustavou.
b) výčet technických a technologických zařízení
Výčet technických zařízení je obsahem předchozí části – technické řešení.
Technologická zařízení nejsou v projektové dokumentaci řešena.
 B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
Objekt je dělen do pěti požárních úseků. Rozdělení objektu do požárních úseků a
specifikace je řešeno viz složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Dle ČSN 73 0802 – Nevýrobní objekty, byla budova zařazena do I. stupně požární
bezpečnosti.  Jednotlivé  hodnoty  požárního  zatížení viz  složka  č.  5  –  Požárně
bezpečnostní řešení. 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a staveních výrobků včetně
požadavku na zvýšení požární odolnosti staveních konstrukcí
Požární  odolnost  navržených  stavebních  konstrukcí  a  stavebních  výrobků  je
vyhovující. Viz složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 
d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Z objektu budou vedeny 4 únikové cesty, a to pro mísnotsi, kde sa vyskytuje pohyb
dětí jsou navrženy dvě nechráněné únikové cesty. Minimální šířky nechráněné únikové
cesty viz složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. Navržená úniková cesta vyhovuje
těmto podmínkám.
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e) zhodnocení  odstupových  vzdáleností  a  vymezení  požárně  nebezpečného
prostoru
Odstupové vzdálenosti jsou určeny dle ČSN 73 0802, přílohy F. Požárně otevřené
plochy směřují do volného prostoru, a to na pozemku investora. Neovlivňují sousední
objekty. Viz složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 
f) zajištění  potřebného  množství  požární  vody,  popřípadě  jiného  hasiva,
včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst
Vnější odběrné místo je řešeno pomocí nadzemního hydrantu vzdáleného 50 m od
objektu. V objektu je navrženo osm přenosných hasících, pěnových přístrojů a jedno
vnitřní odběrné místo v požárním úseku N1.01, jedná se o hydrant DN25. Viz složka č.
5 – Požárně bezpečnostní řešení. 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace,
zásahové cesty)
Přístupové  komunikace  byly  zhodnoceny jako vyhovující  pro  provedení  zásahu
jednotek požární ochrany. Viz složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 
h) zhodnocení  technických  a  technologických  zařízení  stavby  (rozvodná
potrubí, vzduchotechnická zařízení)
Větrání požárního úseku je nuceně (vzduchotechnikou). Veškerá technická zařízení
budou instalována a provozována dle nařízení výrobce a budou dodržovány návody k
použití  jednotlivých  výrobků,  případně  zákonná  a  normativní  ustanovení.  Bude
dodržena bezpečná vzdálenost tepelných spotřebičů od hořlavých hmot dle přílohy č. 8
vyhlášky č. 23/2008 Sb.. Viz složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení.
i) posouzení  požadavků  na  zabezpečení  stavby  požárně  bezpečnostními
zařízeními
V mateřské škole jsou navržena zařízení  autonomní detekce  a  signalizace.  Jsou
navržena u všech východu z objektu. Viz složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení. 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Přenosné hasící přistroje a vnitřní hydrant budou viditelně označeny. Také budou
vyznačeny směry a značení únikových cest.  Viz složka č.  5 – Požárně bezpečnostní
řešení. 
 B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi
a) kritéria tepelně technického hodnocení
Všechny obvodové konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy dle ČSN 73 0540-
2:2011 a jsou vyhovující. Viz složka č. 4 – Stavební fyzika. 
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b) energetická náročnost stavby
Budova byla ohodnocena jako ÚSPORNÁ – B. Viz složka č. 4 – Stavební fyzika. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Není využito alternativních zdrojů energií.
 B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a
komunální prostředí
Vzduchotechnická zařízení
Budou zajišťovat podtlakové větrání v objektu mateřské školy.  Budou zajišťovat
větrání  dle  ČSN  12  7010  –  Navrhování  větracích  a  klimatizačních  zařízení  a  dle
vyhlášky  č.  6/2003,  kterou  se  stanoví  hygienický  limit  chemických,  fyzikálních  a
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností. Vzduchotechnická
zařízení nebudou zdrojem vibrací ani hluku.
Osvětlení
Denní osvětlení  je  zajištěno okenními otvory.  Do všech místností  bude zároveň
instalováno umělé osvětlení.  Ovládání  osvětlení  bude možné z  více míst  střídavými
vypínači. Činitel denní osvětlenosti a rovnoměrnost osvětlení nebylo předmětem řešení
bakalářské práce
Zdravotní instalace
V  objektu  je  navržena  splašková  a  dešťová  kanalizace.  Rodinný  dům  bude
připojený novou přípojkou pitné vody.
Vytápění
Zdrojem tepla bude teplovodní kotel na spalování zemního plynu.
Vibrace
Je možné počítat se vznikem vibrací u některých staveních prací, jako jsou zemní
práce. Tento vliv je však časově omezen dobou výstavby. V době uvedení stavby do
provozu se tento vliv nepředpokládá.
Akustika
Navrhované konstrukce splňují požadavky normy ČSN 73 0532.
 B.2.11 Ochrana  stavby  před  negativními  účinky  vnějšího
prostředí
a) ochrana před pronikáním radonu z podlaží
Podle radonových pokusů posuzovaný pozemek spadá do nízkého výskytu radonu a
není nutné stavbu zvláště chránit proti jemu pronikání. V rámci realizace bude použita
hydroizolační, živičná izolace, která bude zároveň i protiradonovou ochranou objektu.
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b) ochrana před bludnými proudy
V  místě  stavby  se  nepředpokládá  výskyt  přirozených  ani  umělých  zemních
proudových polí.
c) ochrana před technickou seizmicitou
Netýká se.
d) ochrana před hlukem
Objekt nebude zatěžován hlukem okolí ani vibracemi nad povolenou mez.
e) protipovodňová opatření
Netýká se.
B.3  Připojení na technickou infrastrukturu
a) napojovací místa technické infrastruktury
Na hranici stavení parcely jsou již přivedeny inženýrské sítě (vody, kanalizace, NN
a plyn). Podrobněji viz dokumentace inženýrských sítí.
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky
Podrobněji viz dokumentace inženýrských sítí.
B.4  Dopravní řešení
a) Popis dopravního řešení
Stavba  bude  z  hlediska  silniční  dopravy  napojena  novým  sjezdem  na  místní
komunikaci.
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Součástí stavby budou zpevněné plochy, které budou spojovat stávající asfaltovou
místní  komunikaci  a  novou  mateřskou  školu.  Doprava  bude  objektem  ovlivněna
minimálně.
c) doprava v klidu
Nově pojízdná dlážděná plocha bude sloužit pro parkování automobilů, parkování
bude řešeno pro 8 automobilů . 
d) pěší a cyklistické stezky
Nejsou pěší ani cyklistické stezky.
B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
a) terénní úpravy
V rámci terénních úprav bude provedeno urovnání území v návaznosti na stavební
objekt.
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b) použité vegetační prvky
Volné  plochy  budou  zatravněny  parkovou  směsí,  budou  osazeny  stromy  a
vytvořeno dětské hřiště. 
c) biotechnická opatření
Podkladem  pro  sadové  úpravy  bude  urovnaný  terén,  na  který  bude  provedeno
humusování.
B.6  Popis  vlivů  stavby  na  životní  prostředí  a  jeho
ochrana
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Plánovaná stavba neznamená z hlediska identifikovaných vlivů žádný významně
nepříznivý vliv na životní prostředí.
Vlivy na ovzduší a klima
Pro vytápění mateřské školy bude sloužit kotel na spalování zemního plynu.
Určité  zvýšení  prašnosti  lze  očekávat  v  období  výstavby  při  zemních  pracích,
zejména při přípravě a zakládání stavby a při finální úpravě povrchů. Tento vliv je však
časově omezen dobou výstavby. Prašnost bude eliminována vhodnou organizací práce,
kropením a čištěním komunikace. Při výstavbě budou minimalizovány zásoby sypkých
stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.
Hluk
Zvýšenou hladina hluku lze očekávat v období výstavby. V průběhu užívání stavby
se nepředpokládá zvýšená hluková zátěž.
Vlivy na vodu
Pitná  voda  bude  odebírána  z  veřejného  vodovodu.  Stavba  bude  odvodněna
přípojkami dešťové a splaškové kanalizace.
Vlivy na půdu, území a geologické podmínky
Vlivy škodlivin za provozu moteřské školy jsou zanedbatelné,  nelze uvažovat o
ovlivnění nebo změnách chemismu okolních půd, vzrůstu kyselosti apod.. Materiál k
záhozům  a  terénním  úpravám  musí  být  použit  pouze  jako  nezávadný.  Ovlivnění
geologického prostředí a nerostných zdrojů lze vyloučit.
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Vlivy produkce odpadů – odpady vznikající při výstavbě
V následující  tabulce  je  uveden  přehled  předpokládaných  odpadů  včetně  jejich
kategorizace dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů.
Tab. 2 Přehled předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě
Kód druhu
odpadu
Název druhu odpadu Kategorie
odpadu
15 01 01 Papírkové a lepenkové obaly O
15 01 02 Plastové obaly O
15 01 04 Kovové obaly O
15 01 07 Skleněné obaly O
17 01 01 Beton O
 17 02 01 Dřevo O
17 02 03 Plasty O
17 03 02 Asfaltové směsi O
17 06 04 Izolační materiály O
S odpady vznikajícími při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem o
odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění a s příslušnými prováděcími vyhláškami.
Odpady budou přednostně využívány, popř. nabídnuty k využití. Odstranění je možné
uplatnit  jen  u  těch  odpadů,  kde  jejich  využití  (materiálové,  energetické)  není  dále
možné. Část odpadu je možno zpětně využít při stavebních pracích. Další část odpadů
bude  druhotně  využita  a  recyklována  (papír,  kovy,  plasty,  beton,  apod.).  Ostatní
Nevyužitelné odpady budou odváženy a uloženy mimo staveniště na schválené skládce.
Vlivy produkce odpadů – odpady vznikající při provozu
Při  provozu  mateřské  školy  bude  vznikat  běžný  komunální  odpad  v  obvyklém
množství. S opady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v
platném  znění  a  s  příslušnými  prováděcími  vyhláškami.  Odpady  budou  druhotně
využity, recyklovány nebo uloženy na schválené skládce.
b) vliv  stavby  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památných
stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a
vazeb v krajině
Realizace  stavby  si  nevyžádá  kácení  dřevin.  Navrhovaná  stavba  nebude  mít
negativní  vliv  na  přírodu  a  krajinu  (ochrana  dřevin,  ochrana  památkových  stromů,
ochrana rostlin a živočichů, apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Stavba se nenachází v soustavě chráněných území Natura 2000.
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d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení stanoviska EIA
Netýká se.
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky
ochrany podle jiných právních předpisů
Netýká  se.  Stavba  nezasahuje  do  ochranných  a  bezpečnostních  pásem  jiných
objektů.
B.7  Ochrana obyvatelstva
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – není
požadováno.  Riziko  bezpečnosti  provozu a  lokální  znečištění  životního prostředí  by
představoval pouze případ mimořádné událost (v důsledku technické závady či selhání
lidského faktoru,  apod.).  Během výstavby a provozu se uvažuje s haváriemi jako je
požár, únik ropných látek či havárie v dopravě.
B.8  Zásady organizace výstavby
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Voda
Zásobování staveniště se předpokládá z nové přípojky vodovodu realizované před
výstavbou rodinného domu.
Elektřina
Zásobování  staveniště  se  předpokládá  z  nové  přípojky  NN  realizované  před
výstavbou rodinného domu.
b) odvodnění staveniště
Vzhledem k rozměrům stavby nebude staveniště  odvodněno.  Případné srážkové
vody budou zasakovat na pozemku stavebníka.
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Staveniště bude přímo navazovat na veřejnou komunikaci. Pro stavbu bude využito
stávající dopravní a technické infrastruktury v okolí stavby.
Před  zahájením zemních  prací  musí  investor  zajistit  vytyčení  všech  stávajících
podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich porušení. Veškeré výkopové
práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně. Při jejich odkrytí je nutné
uvědomit  správce  těchto  rozvodů  a  zajistit  ochranu  zařízení  proti  porušení  a  jiným
vnějším  účinkům.  Odkrytá  podzemní  vedení  a  zařízení  musí  být  zakreslena  do
dokumentace skutečného provedení stavby.
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d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Vzhledem  k  povaze  stavebních  prací  nebudou  okolní  pozemky  zatěžovány
negativními  účinky.  Při  provádění  zemních  prací  je  nutné  brát  zřetel  na  klimatické
podmínky,  aby  nedošlo  k  znečištění  okolních  komunikací.  Proto  bude  nutné  před
vjezdem na komunikaci očistit stavební automobil, aby případná znečištění komunikací
byla minimální. Po dobu výstavby bude staveniště zdrojem prachu a hluku. V rámci
předvýrobní  přípravy  dodavatele  stavby  budou  navrženy  technologické  postupy,
minimalizující tento vliv na životní prostředí.
e) ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace,  demolice,
kácení dřevin
Stavba  bude  probíhat  na  zřetelně  vyznačeném  a  vymezeném  prostoru.  Přístup
nepovolaných osob na staveniště nebude umožněn.
Nejsou žádné požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin.
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Staveniště  bude  na  pozemku  stavebníka.  Nepředpokládáme  dočasný  ani  trvalý
zábor okolních pozemků. Veškerý stavební materiál bude ukládán po dobu výstavby na
pozemku investora.
g) maximální  produkovaná množství  a druhy odpadů a emisí při  výstavbě,
jejich likvidace
Vzhledem  k  velikosti  objektu  bude  množství  odpadů  vzniklých  při  výstavbě
poměrně malé. Druhy odpadů a jejich likvidace viz B.6, bod a, Vlivy produkce odpadů
– odpady vznikající při výstavbě, této zprávy.
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Nepředpokládá  se  zřízení  trvalých  deponií  zeminy.  Přebytečná  zemina  bude
odvezena skládku. Zeminu pro zásypy bude dočasně, po nutnou dobu, skladováno na
pozemku investora.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Viz B.6, Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana, této zprávy.
j) zásady  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci  na  staveništi,  posouzení
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných
právních předpisů
Při realizaci stavby je nutno respektovat platné předpisy, týkající se ochrany zdraví
pracujících, zejména pak:
Zákon č.  309/2006.,  kterým se upravují  další  požadavky bezpečnosti  a  ochrany
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon o zajištění
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dalších podmínek 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
Nařízení  vlády  č.  101/2005  Sb.,  o  podrobnějších  požadavcích  na  pracoviště  a
pracovní prostředí.
Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
Nařízení  vlády  č.  168/2002  Sb.,  kterým se  stanoví  způsob  organizace  práce  a
pracovních postupů, které  je zaměstnavatel  povinen zajistit  při  provozování dopravy
dopravními prostředky.
Nařízení  vlády  č.  11/2002  Sb.,  kterým  se  stanoví  vzhledem  a  umístění
bezpečnostních značek a zavedení signálu, ve znění nařízení vlády č. 405/2004 Sb.
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Nepředpokládá  se  pohyb  osob  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  po
staveništi, proto nebudou v tom to smyslu na staveništi provedeny žádné úpravy.
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Novostavbou  mateřské  školy  nebude  nijak  omezen  provoz  na  místní  obslužné
komunikaci.
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
S žádnými speciálními podmínkami se nepočítá.
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Zhotovitel stavby bude určen stavebníkem na základě výsledků výběrového řízení
na  dodavatele  stavby.  Předpokládáme,  že  v  souladu  s  požadavky  stavebníka  bude
projektovaná výstavba provedena v následujících termínech:
Zahájení výstavby: 08/2016
Ukončení výstavby: 08/2017
Předpokládaná doba výstavby: 12 měsíců
Stavba nebude členěna na etapy
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Mateřská škola
C  Situační výkresy
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Situační výkresy
C.1 - Situační výkres širších vztahů
C.2 - Celkový situační výkres
C.3 - Koordinační situační výkres
Viz složka č. 2 – Situační výkresy
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Mateřská škola
D  Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva
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 D.1.1.a.1 Účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje
Objekt je určen pro vzdělávání, jeho funkční náplň bude tedy splněna. Objekt je
projektován pro jedno oddělení mateřské školy maximálně 24 dětí.
Počet funkčních jednotek: 1 oddělení
Předpokládaný počet uživatelů: 28
Plocha pozemku č.p. 1082/38: 2011 m2
Zastavěná plocha: 453,60 m2
Obestavěný prostor RD: 2 186,35 m3
Užitná plocha RD: 442,91 m2
 D.1.1.a.2 Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a
provozní řešení
Jedná se o jednopodlažní mateřskou školu obdélníkového tvaru s podélným zděným
konstrukčním  systémem.  Střecha  objektu  je  vegetační,  zapadá  tak  do  krajinného
prostředí.
Hlavní vstup je orientován k příjezdové komunikaci, je chráněn terasou. Ze vstupní
haly je v návaznost na ředitelnu, šatnu dětí a zázemí zaměstnanců. Denní místnost dětí,
která  zahrnuje  hernu,  lehárnu  a  jídelnu  je  orientována  na  jih.  Celá  místnost  je
prosvětlena fixními francouzskými okny a posuvnými dveřmi,  které umožňují přímo
vstup na terasu, z které je přístup na zahradu a hřiště pro děti. Na denní místnost dětí je
v přímé návaznosti umývárna, šatna, sklad hraček kuchyň, která je řešena jako výdejna
jídel a kabinet učitelky. 
Fasáda  objektu  je  řešena  jako  nekontaktní  zateplovací  systém  s  povrchovou
úpravou  z  kompozitních  obkladových  desek  imitující  vzhled  dřeva.  Fasádu  dotváří
střešní konstrukce terasu, která je řešena jako pultová střecha na dřevěné konstrukci.
Hlavními použitými materiály je kompozitní materiál - Timbermax a sklo.
 D.1.1.a.3 Bezbariérové užívání stavby
Úpravy pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace nejsou předmětem
projektu. Bezbariérové užívání není požadavkem investora.
 D.1.1.a.4 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Provozní vazby v mateřské škole jsou navrženy dle architektonických zásad. Řešení
je navrženo dle představ investora s dodržením zmíněných normových zásad. Objekt
bude sloužit pro vzdělávání, jedná se o nevýrobní objekt.
Stavba  bude  provedena  stavební  firmou,  kterou  si  vybere  investor  na  základě
výběrového řízení.
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 D.1.1.a.5 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické
vlastnosti stavby
Základové konstrukce
Založení  objektu  bude  na  betonových,  monolitických,  základových  pasech.
Navrhuje  se  jedna  dimenze  základových  pasů  700  x  800  mm,  která  bude  pod
obvodovou  zdí  a  vnitřním  nosním  zdivu.  Základové  pasy  budou  provedeny  na
podkladní betonovou mazaninu tl.  50 mm, z důvodu provedení izolace základů. Pro
základové pasy je nutné použít bednění, s tím souvisí i rozšíření výkopu o 600 mm na
každé straně. Při provádění základových konstrukci je nutné položit zemnící pásovinu
pro hromosvod.
Svislé nosné a dělící konstrukce
Svislá nosná konstrukce je tvořena broušenými keramickými cihlami Porotherm 40
Profi  tloušťky 400mm na tenkovrstvou maltu.  Vnitřní  nosné  zdivo je  z  broušených
keramických cihel Porotherm 30 Profi tloušťky 300 mm na tenkovrstvou maltu .
Příčky tl. 115 mm budou z broušených keramických cihel Porotherm 11,4 Profi..
Příčkovky jsou ukládány na tenkovrstvou maltu.
Vodorovné nosné konstrukce
Základová deska je tvořena monolitickým betonem s vkládanou kari sítí s velikostí
oka 150 x 150 s průměrem 6 mm. Stropní deska, která je zároveň nosnou konstrukcí
střechy je navržena z předpjatých panelů Spiroll tl. 250 mm. Panely jsou ukládány na
obvodové a vnitřní nosné zdivo. Uložení panelů na zdivo je 150 mm, panely se ukládají
na  cementovou  maltu  tloušťky  15mm.  Mezi  panely  se  vkládá  zálivková  výztuž  s
hmotou. Po celém obvodě je řešen věnec, zajišťující ztužení v rovině desek.
Střecha
Střecha je plochá vegetační s trávníkovým substrátem se suchomilnými rostlinami.
Nosná konstrukce střechy je navržena z předpjatých panelů Spiroll. Spádová vrstva je
navržena  z  polystyrenbetonu  o  minimální  tl.  30  mm.  Střecha  bude odvodněna  přes
střešní vpusť dešťové kanalizace.
Hydroizolace
Rodinný dům bude chráněný proti vodě prosakující kolem konstrukcí a stékající po
jejich povrchu. 
Na vegetační  střeše  je  navrženo souvrství  tří  modifikovaných  asfaltových  pásů,
které plní funkci hlavního, pojistného a podkladního asfaltového pásu. Jako parozábrana
střechy je navržen parotěsnící modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou.
Jako  hydroizolace  spodní  stavby  je  navržen  modifikovaný  asfaltový  pás  s
hliníkovou vložkou.




Tepelná izolace objektu je navržena dle ČSN 73 0540 – tepelná ochrana budov – a
její části.
Obvodová stěna bude opatřena nekontaktním zateplovacím systémem. Nosný rošt
tepelné izolace je tvořen z lepeného smrkového dřevy, fo kterého je vkládaná izolace z
kamenných vláken Isover – Fassil tloušťky 120 mm Obvodové stěna bude v místě od
terénu  do  výšky  300  mm  opatřena  kontaktním  tepelně  izolačním  pláštěm  z
extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm.
Střecha  objektu  je  zateplena  tepelně  izolačními  deskami  ze  stabilizovaného
pěnového polystyrenu EPS tl. 240 mm ve dvou vrstvách.
Tepelná izolace podlah na zemině je navržena v tl. 140 mm. 
Výplně otvorů
Okna budou dřevěná,  otvíravá, posuvná, fixní a sklápěcí. Budou zasklena čirým
izolačním dvojsklem. Ve střešním plášti bude osazen světlovod.
Vnitřní dveřní křídla budou otvíravá dřevěná do dřevěných obložkových zárubní.
Vstupní dveře do vstupní hali,  zádveží,  venkovního skladu hraček a venkovního wc
budou dřevěné do ocelové zárubně.
Práce klempířské
Klempířské výrobky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610. Budou vyrobeny
z titanzinku.
Komínová konstrukce
Navrhována  jako  jednoprůduchová.  Celá  konstrukce  bude  vyzděna  v  jednom
systémovém řešení. Oplechování viditelné části komína nad střechou objektu bude z
titanzinkového plechu tl. 0,7 mm.
Úpravy povrchů
Rodinný dům bude z vnější strany opatřen obkladovými deskami z kompozitního
materiálu  imitující  dřevo.  Uvnitř  na  stěnách  bude  minerální  omítka  s  malbou.  V
umývárně,  WC, WC – předsíni a kuchyni bude na stěnách keramický obklad.
 D.1.1.a.6 Bezpečnost  při  užívání  stavby,  ochrana  zdraví  a
pracovní prostředí
Stavba je navržena tak, aby splňovala požadavky na stabilitu, požární bezpečnost,
mechanickou  odolnost,  ochranu  zdraví  osob  a  zvířat,  ochranu  proti  hluku,  ochranu
životního prostředí a bezpečnost při užívání. Při užívání stavby je nutno respektovat
platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy.  Podlahy jsou navrženy pro daný
provoz.
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 D.1.1.a.7 Stavební  fyzika  –  tepelná  technika,  osvětlení,
akustika/hluk,  vibrace  –  popis  řešení,  zásady  hospodaření  s
energiemi
Všechny obvodové konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy dle ČSN 73 0540-
2:2011 a jsou vyhovující. Viz složka č. 4 – Stavební fyzika. 
Osvětlení
Denní osvětlení  je  zajištěno okenními otvory.  Do všech místností  bude zároveň
instalováno umělé osvětlení.  Ovládání  osvětlení  bude možné z  více míst  střídavými
vypínači. Činitel denní osvětlenosti a rovnoměrnost osvětlení nebylo předmětem řešení
bakalářské práce.
Akustika
Navrhované konstrukce splňují požadavky normy ČSN 73 0532.
Vibrace
Je možné počítat se vznikem vibrací u některých staveních prací, jako jsou zemní
práce. Tento vliv je však časově omezen dobou výstavby. V době uvedení stavby do
provozu se tento vliv nepředpokládá.
Posouzení využití alternativních zdrojů energií
Není využito alternativních zdrojů energií.
 D.1.1.a.8 Ochrana  stavby  před  negativními  účinky  vnějšího
prostředí
Ochrana před pronikáním radonu z podlaží
Podle radonových pokusů posuzovaný pozemek spadá do nízkého výskytu radonu a
není nutné stavbu zvláště chránit proti jemu pronikání. V rámci realizace bude použita
hydroizolační, živičná izolace, která bude zároveň i protiradonovou ochranou objektu.
Ochrana před bludnými proudy
V  místě  stavby  se  nepředpokládá  výskyt  přirozených  ani  umělých  zemních
proudových polí.
Ochrana před technickou seizmicitou
Netýká se.
Ochrana před hlukem
Objekt nebude zatěžován hlukem okolí ani vibracemi nad povolenou mez.
Protipovodňová opatření
Netýká se.
 D.1.1.a.9 Požadavky na požární ochranu konstrukcí
Viz složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení.
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 D.1.1.a.10 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů a
o požadované jakosti provedení
Všechny navržené materiály musí splňovat požadované vlastnosti, dle projektové
dokumentace  a  musí  s  nimi  být  manipulováno  dle  požadavků  výrobce.  Dodržení
pracovních postupů stanovených výrobcem zajišťuje požadovanou jakost provedení. 
 D.1.1.a.11 Popis  netradičních  technologických  postupů  a
zvláštních požadavků na provádění a jakost navržených konstrukcí
Nosná  konstrukce  stavby  je  navržena  jako  zděná  stavba.  Stavba  nevyžaduje
netradiční  technologické  postupy a  zvláštní  požadavky.  Všechny navržené  materiály
musí splňovat požadované vlastnosti,  dle projektové dokumentace a musí s nimi být
manipulováno dle požadavků výrobce.
 D.1.1.a.12 Požadavky  na  vypracování  dokumentace
zajišťované zhotovitelem stavby – obsah a rozsah výrobní a dílenské
dokumentace zhotovitelem
Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby nebyly
stanoveny. Charakter stavby je nevyžaduje.
 D.1.1.a.13 Stanovení  požadovaných  kontrol  zakrývaných
konstrukcí a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou
požadovány  nad  rámec  povinných  –  stanovených  příslušnými
technologickými předpisy a normami
Nejsou stanoveny kontroly zakrývaných konstrukcí a kontrolních měření. Charakter
stavby je nevyžaduje.
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 D.1.1.a.14 Výpis použitých norem
Při  realizaci  stavby  bude  postupováno  podle  následujících  platných  právních
předpisů  ČR  včetně  všech  souvisejících  a  citovaných  norem,  zákonů,  nařízení  a
vyhlášek.
Zákony
č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebních řádu
č. 406/2006 Sb. Zákon o hospodaření energií
č. 133/1985 Sb. Zákon České národní rady o požární ochraně
č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
č. 89/2012 Sb. Zákoník práce
č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání
č. 309/2006 Sb. Zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práce
Vyhlášky a nařízení vlády
č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
č. 499/2006 Sb. Vyhláška o dokumentaci staveb
č. 501/2006 Sb. Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území
č. 93/2016 Sb. Vyhláška katalogu odpadů
č. 40/2005 Sb. Vyhláška  o  hygienických  požadavcích  na  prostory  a  provoz  
zažízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a 
mladistvých
č. 378/2001 Sb. Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
č. 362/2005 Sb. Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo 
do hloubky
č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany
č. 246/2001 Sb. Vyhláška  Ministerstva  vnitra  o  stanovení  podmínek  požární  
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru
č. 268/2009 Sb. Vyhláška o technických požadavcích na stavby
č. 78/2013 Sb. Vyhláška o energetické náročnosti budovách
č. 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích




ČSN 73 4301 Obytné budovy
ČSN 01 3420 Výkresy pozemních staveb
ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty
ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – její části
ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků
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Závěr
Bakalářská práce „Mateřská škola“ je zpracování projektové dokumentace stupně
DPS (dokumentace pro provádění stavby). Cílem bylo vytvořit objekt pro vzdělávání
dětí a porozumět danému konstrukčnímu systému.
Bakalářská práce prošla drobnými dispozičními změnami. Hlavními důvody bylo
zjednodušit dispozici a technicky zefektivnit konstrukční řešení. Největším limitem byly
předpjaté  panely,  u  kterých  bylo  nutné  respektovat  procházející  výztuž.  Změny  od
přípravné práce vedly k lepšímu.
Veškerý  obsah bakalářské  práce  jsem se  snažila  vypracovat  svědomitě,  tak  aby
obsah splňoval mé představy a aby byl v souladu se zadáním. Přínos bakalářské práce
hodnotím jako velice dobrým. 
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Seznam použitých zkratek a symbolů
VŠKP vysokoškolská kvalifikační práce
BP bakalářská práce
RD rodinný dům
DPS dokumentace pro provádění stavby











d tloušťka vrstvy konstrukce (m)
h výška (m)
pv výpočtové požární zatížení (kg/m2)
psi stále požární zatížení (kg/m2)
S plocha (m2)
PÚ požární úsek
DP1 nehořlavý konstrukční systém
OB1 obytné budovy první kategorie
SPB stupeň požární bezpečnosti
Q množství uvolněného tepla (MJ/m2) 
M  hmotnost látky (kg/m2)
H  výhřevnost látky ( MJ/kg)
l délka (m)
ADaS zařízení autonomní detekce a signalizace
SO 01 označení stavebního objektu
m. n. m. metrů nad mořem
θi návrhová vnitřní teplota (°C)
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Δ θi teplotní přirážka (°C)  
θai návrhová teplota vnitřního prostředí (°C)
φi relativní vlhkost vnitřního vzduchu (%)
φe relativní vlhkost vzduchu (%)
fRsi teplotní faktor vnitřního povrchu (-)
fRsi,N normativní teplotní faktor vnitřního povrchu (-)
Rw požadovaný akustický odpor (-)
UN  požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (W/(m2.K))











Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce
Architektonická průvodní zpráva
01 - Půdorys 1NP
03 - Řez A-A
04 - Pohledy -Jižní a Západní
05 - Pohledy - Severní a Východní
05 - Vizualizace
Seminární práce – Provětrávána fasáda
Složka č. 2 – Situační výkresy
C.1 - Situační výkres širších vztahů
C.2 - Celkový situační výkres
C.3 - Koordinační situační výkres
Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko-stavební řešení
D.1.1.01 - Půdorys 1NP
D.1.1.02 - Výkres ploché vegetační střechy
D.1.1.03 - Pohled východní, pohled západní
D.1.1.04 - Pohled jižní, pohled severní
D.1.1.05 - Výpis oken
D.1.1.06 - Výpis dveří a vrat
D.1.1.07 - Výpis klempířských výrobků
D.1.1.08 - Výpis truhlářských výrobků
Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení
D.1.2.01 - Výkres základů
D.1.2.02 - Výkres sestavy dílců 
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D.1.2.03 - Řez A-A, Řez B-B
D.1.2.04 - Výkres pultové střechy
D.1.2.05 - Detail - atika ploché střechy
D.1.2.06 - Detail napojení přístřešku na nosné zdivo
D.1.2.07 - Detail napojení střešní vpusti
D.1.2.08 - Detail návaznost výplňové konstrukce na provětrávanou fasádu
D.1.2.09 - Detail sokl
Složka č. 5 – D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Technická zpráva – Požárně bezpečnostní řešení
D.1.3.01 – Celkový situační výkres – odstupové vzdálenosti
D.1.3.02 - Půdorys nadzemního podlaží
Složka č. 6 – Stavební fyzika
Stavební fyzika
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